
CLIENTE :

UN. di MISURA

DESCRIZIONE CAMPIONE

VALORE/ i.m.

R A P P O R T O  DI  P R O V A   n° 

04-07-18

TREELIUM SA

CH881

DATA      

Lab: Via Roma, 26 - 10023 CHIERI (TO)

Tel. 0119423571

Partita IVA 05820880010     

PROVE

Vostro riferimento : Campione di acqua denominato: TRATTATA - Mittente: A.T. MARMOSERVICE SRL - VIA 

BELVEDERE,14 - 20017 RHO

D.L. 02/02/2001 n° 31-G.U. n. 52 

del 03/03/2001

NOTE/LIMITI

Campione di : Acqua destinata al consumo umano

da Voi prelevato, a noi pervenuto in data 27/06/2018

ALCHIM s.a.s.

di  Masante &  C.
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Data inizio Analis

Data fine Analisi

Via Laveggio, 3 STABIO CH

Data e ora di prelievo:           

Nome prelevatore -

Imballaggio: -

Temp.all'arrivo 6,0°C °C Verbale di prelievo CH881

(se diversa dall'accettazione)

-

-

Temp.di trasporto

pH 6,84 6,5<pH<9,5 1
(Metodo:APAT CNR IRSA  2060 Man 29 2003)

02/07/2018

02/07/2018

Durezza totale 31,4 °F 15 - 50 (consigliato)1
(Metodo: APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003)

02/07/2018

02/07/2018

Durezza Temporanea 17,4 °F 1
(Metodo: I.L. n° 31 Rev 0 2006*)

02/07/2018

02/07/2018

Durezza Permanente 14,0 °F 2
(Metodo: I.L. n° 31 Rev 0 2006*)

02/07/2018

02/07/2018

LEGENDA

P.I. Chim. Roberto  Masante

Mod 12.1 rev. 5

Responsabile di Laboratorio

I risultati riportati sul presente rapporto sono rappresentativi del solo campione sottoposto a prova

L'incertezza di misura, ove indicata, è l'incertezza estesa calcolata con fattore di copertura K =2 con il 95% di confidenza

u.f.c.= unità formanti colonia; s.s. = solido secco;  

Laboratorio Accreditato ACCREDIA Lab n° 1484-N iscr. elenco Reg. 031

secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

Il presente rapporto di prova NON può essere riprodotto parzialmente
* Prova non accreditata UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005

i.m.= incertezza di misura; V.d.P.= Verbale di Prelievo
U.G.= Unità Genomiche  n.d. = non determinato


